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WYJASNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

»ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ
W AGLOMERACJI NOWA KARCZMA"

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2018 1. poz. 1986 z pdzn. zm.), Zamawiajacy przekazuje zapytania wraz z wyjasnieniami do Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

ZAPYTANIENR 2

W' dokumentacji projektowej przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV 160 zakonczone
studzienkg PCV 425 w odlegtosci ok. 1 m od granicy posesii.

W zataczonym przedmiarze nie uwzgledniono budowy studzienek na przykanalikach. Czy do wyceny przyjaé
montaz studzienki PCV na kazdym przytaczu sanitarnym, czy montaz tylko rury PCV zakoriczonej korkiem w
odleglosci 1m od granicy dziatki.

WYJASNIENIE NR 2

W czesci 2 zamowienia ,Gdanska" nalezy uwzglednic¢ studnie PCV w miejscu wigczenia do sieci oraz przylacza
ze studniami PCV za granicg dziatki drogowej. W czesci 1 zamowienia ,Strefa” nalezy uwzglednic studnie PCV
W miejscu wgczenia do sieci oraz przytacza zakoriczone korkiem za granicq dziatki drogowej.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Z powazaniem
Do wiadomosci:
1. Wykonawcy, ktorzy zwrécili sie o wyjasnienie
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