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Instalacja wentyalacji - rzut dachu

PROJEKTOWO-BUDOWLANE “EKOBUD" s.c.

PRZEDSIEBIORSTWO

Dmosin Drugl nr 80 B, 95-061
KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 £6d, ul. Tuszyfiska 188

* UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Budowa i wyposazenie budynku Zespotu Placéwek Os$wiatowych

w Piotrkowicach wraz z niezbgdng infrastruktura

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Budynek Zespolu Placéwek
Plotrkowice, gm. Chmieinlk
dz. nr. ewid. 395/6, 395/7 oraz 466

TYTUE RYSUNKU: SKALA'
Instalacja wentylacji - rzut dachu 1:100
™ arzec 2017 1.
BRANZA INSTALACJE SANITARNE -
PROJEKTANT: upr. proj. 329/B/WL, 379/B1/ WML, 167/86/W, NRRYSUNKU:
dr Inz. Jacek Wisnlewskl e "—'-Mﬂ'*v"-w-.
Sl = VI04
mgr in. Marta Skaku)
e : NR STRONY:
in2. Jorzy Dratidewlcz |\ o | upr. hﬁlu"m V43




