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UWAGA:

Numeracja urzadzen oraz armatury na rzucie zgodna z numeracja
na schemacie hydraulicznym kottowni.

Istniejaca studzienka @@

schtadzajaca #1000
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- przewody stalowe instalacji CO

(zasilanie)
- przewody stalowe instalacji CO

(powrat)
- przewody cieptej wody uzytkowej
- przewody zimnej wody

- przewody cyrkulacji wody uzytkowej

- wpust podtogowy

RZUT POMIESZCZENIA KOTtOWNI




