Siemkowice, dnia 25 pazdziernika 2016 r.

IRS.1.271.7.2016
Wykonawcey wszyscy

dotyczy: postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
wlermomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Radoszewicach”.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Zamawiajacy informuje, iz w w/w postgpowaniu wplyngto do Zamawiajgcego zapytanie o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zawierajace nizej wymienione pytania, na ktre
Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz
2164) udzielit odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem.

Tre$é pytan:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej wymagajg Pafistwo, aby wspélczynnik przenikania ciepta dla okna
wynosit  Uw=0,9W/m2K, dodatkowo wymagane jest wyposazenie okien w nawiewniki
higrosterowalne. Dostalismy informacj¢ od producentéw okien energooszczednych, ze przy
zastosowaniu nawiewnikow nie uzyskamy takiego parametru. Niezbedna jest ingerencja w profil okna
oraz uszkodzenie dodatkowej uszczelki, ktora gwarantuje nam wymagany parametr. Prosz¢ o
informacji, czy w zwigzku z zastosowaniem nawiewnikéw zwigkszg Panstwo bufor na wspotczynnik
dla catego okna, czy rezygnujemy z nawiewnikéw z uwagi na uzyskanie wymaganego wspdlezynnika
przenikania ciepfta.

Odpowiedz:
Wspdtezynnik przenikania ciepla dla okna U=0,9 W/m?K pozostaje bez zmian. Wg badan ITB montaz
nawiewnika nie pogarsza wspolczynnika okna.

W/w odpowiedzi stanowia integralng cze¢s¢ STWZ.
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