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Malbork, dnia 30 marca 2017 r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Malborku

SE.NS.30.4421.131.2017.ET

Ocena obszarowa jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie
powiatu malborskiego za 2016 .rok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku dzialajac na podstawie ait. 4 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej( Dz. U. z 2015 r., poz.1412 ze zm.)
i § 20 rozporzadzenia' Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) dokonat oceny obszarowej jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociggéw zbiorowego zaopatrzenia
w wode oraz innych podmiotdw zaopatrujgcych w wode zlokalizowanych na terenie powiatu
malborskiego.

Na' terenie powiatu malborskiego mieszkancom zapewniany jest dostgp do biezacej wody
pitnej za pomoca 8 wodociggéw zbiorowego-zaepatizenia w wode oraz 1. wodociggu lokalnego. -
Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku posiada;a’ﬁar"y‘j:ne zrédto zaopatrzenia w wode, tj. wodociag
lokalny Szpital Malbork, objety nadzorem przez WSSE w Gdansku.

W ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez PPIS w Malborku nad jakoscig wody
do spozycia przez ludzi pobrano do badan 41 probek wody. Prébki wody pobierane byly w ustalonych
punktach poboru zgodnie z harmonogramem i czestotliwoscig zalezng od produkcji wody.
Przedsigbiorstwa wodociggowe prowadzily kontrole wewnetrzna, ktéra nadzorowana byta przez PPIS
w Malborku. Zakres badan monitoringu jakosci wody obejmowal parametry mikrobiologiczne,
fizykochemiczne i organoleptyczne.

Ponizsza tabela przedstawia wykaz producentéw wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
w powiecie malborskim wraz z danymi dotyczacymi wielko$ci produkcji wody, liczby zaopatrywanej
ludnosci, zaopatrywanych miejscowosci i sposobdéw uzdatniania wody.

Producent wody Nazwa Produkeja w Liczba Miejscowosci Metody uzdatniania
wodociggu m*/dobe zaopatrywanej zaopatrywane wody
Iudnosci wwode

Przedsigbiorstwo Malbork;

Wodociggéw Krasnolgka;

i Kanalizacji WP Malbork 4800 ok.40 000 Zarzecze; odmanganianie,
Sp. z 0.0. Grobelno; odzelazianie,

ul. Boleslawa Nowa Wies$ filtracja

Chrobrego 31 Malborska ’
82-200 Malbork

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
82-200 Malbork, ul. Juliusza Stowackiego 64
tel./fax. 55-647-25-55, http://pssemalbork.pis.gov.pl, e-mail: psse.malbork@pis.gov.p!



Centralny
Wodociag
Zulawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska
28a
82-100 Nowy
Dwor Gdanski

Centralny
Wodociag
Zutawski
Zabrowo

gm. Stare Pole

4

374

4725

Gm. Lichnowy
Lichnowy,
Lichnowek;
Lichnowek 11;
Parszewo;
Tropiszewo;
Starynia; Lisewo;
Szymankowo;
Dabrowa;
Borety;
Pordenowo

662

- 7783

Gm. Nowy Staw
Nowy Staw;
Brzdzki;
Chleb6wka;
Debina;

Kacik; Laski;
Lipowo;
Lubstowo;
Martag; Mirowo;
Myszewo;
Michatowo;
Nowy Staw;
Nidowo;
Pélmiescie;
Pregowo;
Swierki; Trelewo;
Trampowo;
Trepnowy

375

Gm. Stare Pole

Janéwka;~ -~ = -

Kaczynos;
Kikojty; Klecie;
Kilawki;
Kraszewo;
Krolewo:
KizyZanowo:
Parwark:
Stare Pole;
Szaleniec;
Szlagnowo;
Zabrowo;
Ziotowo

odmanganianie,
odzelazianie,
uzdatnianie otwarte 1°
i1e

Gminny Zaklad
Gospodarki
Komunalnej
ul. Gléwna 5

82-213 Miloradz

WP Mitoradz

500

0k.2000

Miloradz;
Pogorzata Wie$;
Krasniewo;
Matowy Wielkie;
Matowy Mate

odzelazianie,
odmanganianie

‘WP Stara
Koscielnica

40

270

Stara Koscielnica

WP Gnojewo

40

220

Gnojewo

napowietrzanie

WP
Konczewice

170

Konczewice;
Stara Wista;
Bysirze

odzelazianie,

| odmanganianie.

napowietrzanie




Gminny Zaklad WP 5 38 Kamienica odzelazianie,
Gospodarki Kamienica odmanganianie
Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Ludwika WP Sadowo 25 . 220 Sadowo odzelazianie,
’ Solskiego 1 odmanganianie
‘ ‘ ’ 82-200 Malbork -
|
H P.P.U. ,,Nort” WL - 10 pracownicy teren zaktadu odzelazianie,
} Sp. z o.0. Szymankowo- zakladu piekarnia odmanganianie
| Szymankowo gm. piekarnia -20 Szymankowo
; Lichnowy

Analiza uzyskanych wynikéw badafi wykazala przekroczenia wartoci dopuszczalnych
dla parametréw fizykochemicznych w 11 probkach tj. “metnosé, zelazo, jon amonowy.
Dla wskaznikéw mikrobiologicznych stwierdzono 2 przekroczenia.

?
] Szczegotowe informacje na temat przekroczen parametrow:
Gmina Mitoradz

WP Mitoradz- woda podawana do sieci
e jednokrotne przekroczenie parametru jonu amonowego- 0,71 mg/l (norma 0,50 mg/l);

W 2016 r. zakoficzono postepowanie administracyjne dotyczace ponadnormatywnej zawartosci jonu
amonowego. Wodociag objety decyzjami a dmm1stracyjnym1 w zwigzku z ponadnormatywna
zawartoécig sodu i fluorkéw do dnia 31.05.2018 1o =
W 2016 r. warto$¢ parametro6w wynosifa: ﬂuorkl— 1,48- 1/59 mg/l (norma 1,501 mg/l), $6d=124"tmg/l T
(norma 200 mg/1).

WP _Gnojewo- woda z sieci
e jednokrotne przekroczenie parametru jonu amonowego- 1,34 mg/l (norma 0,50 mg/1);

Wodociag objety decyzja administracyjng w zwigzku z ponadnormatywng zawartoscig ~jonu
amonowego do dnia 31.12.2017 r.
W 2016 r. warto$é parametru wynosila 0,79-0,90 mg/L.

WP Konczewice- woda z sieci
e jednokrotne przekroczenie parametru metnosci- 5,4 NTU (norma 1 NTU);

Przekroczenie miato charakter incydentalny. Powtorne badanie kontrolne odpowiadato normom
sanitarnym.

WP Stara Koscielnica- woda z sieci
e jednokrotne przekroczenie parametru jonu amonowego- 0,84 mg/l (norma 0,50 mg/1);

Wodocigg objety decyzja admmlstracyjnq w zwigzku z ponadnormatywnq zawartosc1q jonu
amonowego do dnia 31.12.2017 r.
W 2016 r. warto$¢ parametru wynosita 0,65-0,84 mg/l.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
82-200 Malbork, ul. Juliusza Stowackiego 64
tel./fax. 55-647-25-55, http://pssemalbork.pis.gov.pl, e-mail: psse.malbork@pis.gov.p! -




W celu poprawy jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Miforadz,
Urzad Gminy w Miloradzu wykonal dokumentacje projektowe dotyczace modernizacji stacji
uzdatniania wody w miejscowosciach Gnojewo, Koriczewice, Stara Koscielnica i Mitoradz, ktdre
w roku 2016 r. zostaly zatwierdzone przez Staroste Powiatu Malborskiego. Aby pozyska¢ $rodki
finansowe na modernizacje SUW w Miloradzu,. Wéjt Gminy Mitoradz zwrdcit si¢ z wnioskiem
0 przyznanie pomocy gminie do Departamentu Programéw Rozwoju Obszaréw Wiejskich przy
Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Pomorskiego w Gdanisku.

Gmina Malbork
WP Malbork-woda z sieci
e dwukrotne przekroczenie liczby bakterii grupy coli- 4;1 jtk/100ml (norma 0 jtk/100ml);

W zwigzku z przekroczeniami wartosci dopuszczalnych liczby bakterii grupy coli wszczgto
postepowanie administracyjne. Dzialania naprawcze polegaly na plukaniu sieci. Zanieczyszczenie
bakteriologiczne mialo charakter incydentalny i zostalo niezwlocznie usunigte, co zostalo
potwierdzone wynikami badan wody. ;

WP Sadowo- woda z sieci
o dwukrotne’przekroczenie wartosci zelaza- 256 pg/l; > 4000 pg/l (norma 200 pg/l);
e dwukrotne przekroczenie parametru metnosci- 1,3; 1,8 NTU (norma 1 NTU);

WP Sadowo- woda podawana do sieci
e jednokrotne przekroczenie wartoéci zelaza > 4000 pg/l (norma 200 pg/l);
e jednokrotne przekroczenie parametru metnosci- 1,8 NTU (norma 1 NTU);

W zwigzku z przekroczemaml wartosci dopusz_czalnych ww. parametrow wszczgto postgpowanie
administracyjne w sprawie poprawy jakosci,. Woiyf‘grodukowanej przez WP Sadowo. W wyniku

- dzialan naprawczych polegajacych na usprawnieniu. systemu napowietrzania uzyskano poprawe

jakosci wody, co potwierdzone zostato wynikami badafi wody.

Gmina Lichnowy

WL Szymankowo- piekarnia -
e jednokrotne przekroczenie parametru jonu amonowego- 0,55 mg/l (norma 0,50 mg/I);

Dziatania naprawcze polegaly na usprawnieniu systemu napowietrzania wody. Powtoérne badanie
kontrolne nie wykazalo przekroczen.

Zgodnie ze stanowiskiem Swiatowej Organizacji Zdrowia wystepujace w wodzie
ponadnormatywne wartosci wskaznikéw fizykochemicznych tj: metnosei, sodu i jonu amonowego
nie stanowily bezposredniego zagrozenia dla zdrowia, jednak mogly mie¢ wplyw na pogorszenie
wiasciwosci organoleptycznych wody.

Ponadnormatywna zawarto$¢ zelaza moze prowadzi¢é do zaburzen ze strony ukladu
pokarmowego oraz pogorszenia wlasciwosci organoleptycznych wody.

Fluor jest powszechnie wykorzystywanym pierwiastkiem w profilaktyce préchnicy, jednakze
w wysokim stezeniu wplywa niekorzystnie na szkliwo powodujac fluoroze zgbdéw oraz zaburzenia
gospodarki fosforanowo — wapniowej organizmu.

Bakterie grupy coli uznawane sa za wskaznik efekiywnosci uzdatniania i prawidlowego stanu
systemu rozprowadzajacego wode czysta. Bakterie nie powinny wystgpowa¢ w dostarczanej
uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecnosci w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie,
wtdrne zanieczyszczenie lub nadmierng zawartos¢ substancji odzywczych w wodzie.

W roku 2016 nie odnotowano niepozadanych reakcji zwigzanych ze spozyciem wody
na terenie powiatu malborskiego. .



Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w s

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie kontroli sanitarnych,

ludzi (Dz. U. z 2015 . poz. 1989) stwierdzit :

Otrzymuja:
1.

sprawozdai z badan prébek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli
wewnetrznej prowadzonej przez podmioty zarzadzajace wodociggami na podstawie rozporzadzenia
prawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez -

1. przydatno$¢ wody “do spozycia przez ludzi z wodociggéw publicznych: Malbork,
Konczewice, Kamienica, Sadowo, Centralny Wodocigg Zulawski oraz z wodociggu

lokalnego Szymankowo.

2. warunkows przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggoéw publicznych: Miloradz
(s6d), Gnojewo (jon amonowy), Stara Koscielnica (jon amonowy),
3. przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstepstwa

z wodociagu publicznego Mileradz (fluorki).

Starosta Powiatu Malborskiego
P1. Stowianski 17

82-200 Malbork

Burmistrz Miasta Malborka
PL. Slowianski 5

82-200 Malbork

Wojt Gminy Malbork

ul. Ceglana 7

82-200 Malbork

Wojt Gminy Lichnowy

ul. Tczewska 6

82-224 Lichnowy

Wéjt Gminy Mitoradz

ul. Zutawska 9

82-213 Miloradz

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw
ul. Gen. J6zefa Bema 1
82-230 Nowy Staw

Wéjt Gminy Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole

a/a ’
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