SANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Mpalborkua

il Blawarkisga id, B2-200 Malbork :
Malbork, dnia 6 czerwea 2017 r.

SENS.30.4421.217.2017.GK

Okresowa ocena jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Zabrowo

Na podstawie art. 4 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
{ Dz U. z 2015r. poz.1412 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 § 17 ust. 1 pkt 1 1 § 19 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 20151, w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
( Dz. U. z2015 r. poz.1989 ) Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan nr 23/352/17, 51/52/17, 56/52/17
probek wody pobranych w ramach kontroli urzedowej i danych zawartych w  raportach
| sprawozdaniu z badan probek nr 2693/2016, 2964/2016, 01/2017, 02/2017, 140/2017,148/2017,
152/2017, 192/2017,312/2017, 313/2017, 314/2017, 425/2017, 80532/17/GDY, 516/2017, 762/2017,
763/2017, T64/2017, 853/2017 probek pobranych  w ramach kontroli wewnetrznej z urzadzen
wodnych i instalacji wodociaggowyeh  sluigeyeh do zbiorowego zaopatrzemia w wode
przeznaczong do spoiycia przez ludzi  z ujgé podziemnych zasilajaeych gminy: Stare Pole,
Malbork, Lichnowy, Nowy Staw:

- raport z badan wody nr 2693/2016 z dnia 24.11.2016 r. prébki wody pobranej z miejsca
podawania wody do sieci,

- raport z badan wody nr 2964/2016 z dnia 23.12.2016 r. probki wody pobrane) z miejsca
podawania wody do sieci,
- raport z badain nr 01/2017 z dnia 05.01.2017 r. probki wody pobranej z probki wody
pobrangj z instalacji wodociagowe] w budynku nr 39 w Lipince,

- raport z badai nr 02/2017 2z dnia 05.01.2017 r. probki wody pobranej z probki wody
pobrane] z instalacji wodociggowe] w budynku nr 25 w Lipince,
- raport z badan nr 140/2017 z dnia 31.01.2017 r. probki wody pobranegj z instalacji wodociagowej
w budynku gimnazjum w Nowym Stawie,

- raport z badan  nr 148/2017 z dnia 310012017 r. probki wody pobranej z miejsca
podawania wody do sieci,

- raport z badain nr 152/2017 z dnia 01.02.2017 r. prébki wody pobranej z instalacji wodociagowej
w budynku nr 12 w Szalericu,
- raport z badan nr 192/2017 z dnia 09.02.2017 r. prébki wody pobranej z instalacji wodociagowej
w budynku sekoly w Szymankowie,
- sprawozdanie z badaf nr 23/52/17 z dnia 24.02.2017 r. probki wody pobranej z instalacji
wodociggowej w budynku sklepu w Lipince,
- raport z badan nr 312/2017 z dnia 01.03.2017 r. probki wody pobranej z SUW- zbiornik wody
czyste], wschodni, '
- raport z badan nr 313/2017 z dnia 01.03.2017 r. probki wody pobrangj z SUW- zbiomik wody
czystej, zachodni,
- raport z badan nr 314/2017 z dnia 01.03.2017 r. probki wody pobranej z miejsca podawania
wody do sieci,
- raport z badan nr 425/2017 z dnia 10.03.2017 r. prébki wody pobranej z instalacji wodociggowej
w budynku OHZ w Gajewie,



- sprawozdanie z badai nr 80532/17/GDY z dnia 20.03.2017 r. probki wody pobranej z instalacji
wodociagowej w budynku OHZ w Gajewie,

- sprawozdanie z badan nr 51/52/17 z dnia 24.03.2017 r. probki wody pobranej z instalacji
wodociggowej w budynku przedszkola w Starym Polu,

- raport z badaf nr 516/2017 z dnia 24.03.2017 r. probki wody pobranej z miejsca podawania wody
do sieci,

- sprawozdanie 7 badaf nr 56/52/17 z dnia 06.04.2017 r. prébki wody pobranej z instalacji
wodociggowe] w budynku szkoly w Lisewie,

- raport z badan nr 762/2017 z dnia 04.05.2017 r. prébki wody pobranej z SUW- zbiomnik wody
czyste], wsehodni,

- raport z badan nr 763/2017 z dnia 04.05.2017 r. probki wody pobranej z SUW- zbiornik wody
czystej, zachodni,

- raport z badan nr 764/2017 z dnia 04.05.2017 r. probki wody pobranej z miejsca podawania wody
do sieci,

- raport z badai nr 853/2017 z dnia 16.05.2017 r. prébki wady pobranej z instalacji wodociggowe]
w budynku szkaly w Lichnowach,

dokonat oceny ogélnej pobranych probek i na podstawie uzyskanych wynikéw jakodei wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z urzadzen i instalacji wodociagowe] z wodociggu
publicznego Zabrowo,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyze] badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okre§lonymi w zalaczniku nr 10 rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22015 r. poz.1989).

Uzasadnienie:

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjete i przedstawione
czynnoéei zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza co nastepuje:

- w ramach biezacego nadzoru sanitamego przedstawiciel Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku dokonat paboru prébek wody do- podstawowych badan bakteriologicznych
i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie.
lednoczeénie w ramach kontroli wewngtrznej przedsigbiorstwo wodociagowe zlecilo wykonanie
podstawowych oraz rozszerzonych badari bakteriologicznych i fizykochemicznych wody. Badania
wody wykonalo Laboratorium Badania Wody 1 Sciekéw w Zabrowie, gm. Stare Pole
i 1.S. HAMILTON POLAND ul. Chwaszczyriska 180, 81 — 571 Gdynia.



Jakos¢ wody analizowanych probek w badanym zakresie odpowiada wymaganiom  sanitarnym
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczong
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r, poz. 1989).

Otrzymuje:

4,

Wiaijt Gminy w Lichnowach
ul. Tezewska 6
82-224 Lichnowy (do wiadomosei mieszkanicow)

. Burmistrz Miasta | Gminy Nowy Staw

ul. Bema |
82-230 Nowy Staw (do wiadomosci mieszkancow)

. Wajt Gminy Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 10

82-220 Stare Pole (do wiadomosci mieszkaficow)

Waojt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork (do wiadomosci mieszkancow)

. Centralny Wodociag Zutawski sp. z 0.0.

ul, Warszawska 28a
H2-100 Nowy Dwor Gd.

. Centralny Wodociag Zutawski sp. z 0.0.

ul. Sportowa 1
82-230 Nowy Staw

Do wiadomodei:

1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku
ul. Boczna §
82-200 Malbork
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