Malbork, dnia 9 maja 2019 r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w MALBORKU

SE.NS.30.4421.193.2019.BR

Wojt Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 10
82 — 220 Stare Pole

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) oraz skroconego raportu z badania jakosci wody
nr 705/2019 z dnia 7.05.2019 r., przeprowadzonego przez Laboratorium Badania Wody i Sciekow
w Zgbrowie dotyczacego probek wody pobranych w Stacji Uzdatniania Wody w Zabrowie

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

z Centralnego  Wodociagu  Zulawskiego, gdyz woda spetnia wymagania okreslone
w w/w rozporzadzeniu.

przestano pocztq elektroniczng

Otrzymuje:
1. adresat

2. Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdafiskim
ul. Warszawska 28 A

82-100 Nowy Dwér Gdanski

3.aa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
82-200 Malbork, ul. Juliusza Stowackiego 64
tel./fax. 55-647-25-55, http://pssemalbork.pis.gov.pl, e-mail: psse.malbork@pis.gov.pl
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100 LAT SLUZB SANITARNYCH W POLSCE



