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Malbork, dnia 30 grudnia 2079 r.

okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przezladzi
z wodociągu publicznego Ząbrowo

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt I i § ż2 ror§orrąir"niu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przóznaczonej do spozryciaprzez
ludzi (Dz.U. z20I7 r., poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor §anitarny w Malborku

Po rozpatrzeniu danych'zawaĘch w raportach z badń nr 60312019, 69312019, rcLslżOlg,
IIŻ7l20l9, l128lż0l9, II29/20I9, 1158/2019, 116912019, 12II/żOlg, I3|I/20I9, 1313/2019,
I428l20I9, I475l20I9, 1477l20I9, 1518/2019, 1536/2019, 1556/2019, 160112019, 1605/2019,
162912019, 164912019, 167212019, 167312019, 1674/2019, 1700/2019, I7I2l2019, I77Il201g,
l772/ż0I9, I9I2/20I9, 191412019, 1974/2079, 206712079, 206912019 i sprawozdaniu z badń
nr 452977l19lGDY próbek wody pobranych w ramach konholi wewnętrznej i sprawozdaniach
zbadań nr I84/5żlI9,28Il52lI9, I505/52I|I9 próbek wody pobranych w ra-acń koniroli urzędowej
z arządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Przeznaczoną do spoĘcia przez |adzi z ujęć podziemnych wodociągu publicznego Ząbrowo
zasilających gminy: Stare Pole, MalborĘ Lichnowy, Norvy Staw:

- raPort zbadń nr 603/ż019 z dnia 16.04,2019 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie,
- raPort z badań nr 693 /2019 z dnia ż9 .04.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miej sca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPoń z badań nr I0I5120I9 z dnia I7.06.2019 r. próbek wody pobranych ze zbiomików wody
crystej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatniania wody,
- raPort z badań nr II27|20I9 z dnia ż8.06.2019 r, próbki wody pobranej ze zbiornika wody
cą,stej - wschodni w stacji uzdatnianiawody,
- raPort z badań nr I128l20I9 z dnia 28.06.2019 r. próbki wody pobranej ze zbiornika wody
czystej - zachodni w stacji uzdatnianiawody,
- raPort zbadń nr II29|20I9 z dnia28.06.2019 r, próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sięci - laboratorium,
- raPort zbadań nr 1158/2019 zdnia2,07.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci ,
- raPort zbadańnt 116912019 z dnia 4,07.2019 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej
w budynku nr 3 w Parwarku,
- raPort zbadań nt I2II12019 z dnia II.07.20I9 r. próbek wody pobranych ze zbiorników wody
cąrstej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatniania wody,
- sprawozdanię zbadań nr I84l52lI9 z dnia 12.07 .2019 r. próbki wody pobranej z instalacji wodocią_
gowej w budynku Ośrodka Hodowli Zarodowej,,Gajewo" w Malborku,
- raport zbadań nr 131llżOtg z dnia29.07.2019 r. próbek wody pobranych ze zbiomików wody
czystej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatniania wody,
- raport zbadań w I313l20I9 z dnia29.07 ,2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raport z badań nr 142812019 z dnia 19.08.2019 r. próbek wody pobranych zę zbiomików wody
cąlstej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatniania wody,



- raPort zbadńnr I475l20I9 z dnia 30.08.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPoń zbadńnr 1477/2019 z dnia 30.08,2019 r. próbek wody pobranych ze zbiorników wody
czystej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatniania wody,
- raPort zbadań nr 1518/20i9 z dnia 5.09.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort z badań w 153612019 z dnia 9 .09 ,2019 r, próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miej sca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort zbadańnr 155612019 z dnia 13.09.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci * laboratorium,
- raPort zbadń nr 160112019 z dnia 16.09.2019 r. próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej
w sklepie w Lipince,
- raPort zbadń nt 1605/2019 z dnia 16.09.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- sPrawozdanie zbadań nr 281152/19 z dnia 16.09,2019 r. próbki wody pobranej z instalacji wodocią-
gowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie,
- raPort zbadńnl 162912019 z dnia20,09.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort z badań nt 1649/2019 z dnia 23 .09 .2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miej sca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort z badń nr 167212019 z dnia 26.09.2019 r. próbki wody pobranej ze zbiornika wody
czystej - wschodni w stĘi uzdatnianiawody,
- raPort z badań nt 1673/2019 z dnia 26.09.2019 r. próbki wody pobranej ze zbiomika wody
czystej - zachodni w stacjiuzdatniania wody,
- raPort z badń nr 167 4/2019 z dnia 26.09 .2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miej sca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort zbadńw 170012019 z dnia30.09.20l9 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort zbadań nr 171212019 z dnia 4.10.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort zbadańw 177I|2OI9 z dnia 11.10.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort zbadań nt I772lż0I9 z dnia 11.10.2019 r. próbki wody pobranych ze zbiorników wody
czystej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatniania wody,
- sPrawozdanię zbadańnr 45ż977lI9lGDY z dnia 15.10.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczą-
cęgo z miejsca podawania wody do sieci - laboratorium )

- raPort z badń nr I9I2/20I9 z dnia 28.10.2019 r. próbki wody pobranych ze zbiorników wody
cąystej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatlriania wody,
- raPort zbadńrlr I9I4l2019 z dnia28.10,2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPort zbadań nr 1974/2019 z dnia 4.1I.2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci,
- sPrawozdanie zbadań m I505l5żI/19 z dnia 13.II.2019 r. próbki wody pobranej z instalacji wodo-
ciągowej w przedszkolu w Starym Polu,
- raPort zbadańra 2067l20I9 z dnia22.11,2019 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca
podawania wody do sieci - laboratorium,
- raPoń z badń nr 2069/2019 z dnia 22.11.2019 r. próbki wody pobranych ze zbiorników wody
czystej - wschodniego i zachodniego w stacji uzdatniania wody,

dokonał ocęny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. Pr4ldatnoŚĆ wody do spożycia ptzez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych zwodociągu
publiczrrego Ząbtowo,



ż. zgodnośó charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach

laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w zaŁączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z20I7 t,poz.2294),

uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione

czynności z,łviązane znadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza ęo nastęPuje:

w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszęrzonych

badań bakteriologicznych i firykochemicznych przeprowadzonych ptzezLabotatorium Badania Wody
i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole oraz Laboratorium J.S. Hamilton w Gdyni. W ramach kontroli

urzędowej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań bakteriologicz-

nych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie
orazLaboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Gdńsku.
Jakośó wody analizowanych próbek w badanym zakresie odpowiadała wyrnaganiom sanitarnym

obowiąĄącegorozporządzeniaMinistra Zdrowia zdnia7 grudnia2}I7 r. w sprawie jakości wodY

przęznaczonej do spoic ia przez |udzi (Dz. U . z 20 I7 r,, poz. 229 4).
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Otrąvmują: (do wiadomości konsumentów)
1. Wójt Gminy Lichnowy

ul. Tczewska 6

82-224 Lichnowy
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw

ul. Bema 1

8ż-230 Nowy Staw
3. Wójt Gminy Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 10

82-ż20 Stare Polę
4. Wójt Gminy Malbork

ul. Ceglana 7
8ż-200 Malbork

5. Cenhalny Wodociąg Zuławski sp. z o,o.

ul, Warszawska 28a
82-100 Nowy Dwór Gd.

6, Centralny Wodociąg Zuławski sp. z o.o.

ul. Sportowa 1

82-230 Nowy Staw
7. aa


