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Ocena okresowa jakosci wody do spozycia przez ludzi w nadzorowanym wodociggu

gminy Strzelce Wielkie za 2017 rok

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie zgodnie z § 19
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) przedstawia okresowa
oceng jakosci wody pochodzacej z urzadzenia wodociagowego zaopatrujacego ludnosé gminy
Strzelce Wielkie. Oceng dokonano na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan
wody w ramach nadzoru sanitarnego przez Powiatowa Stacje sanitarno-Epidemiologiczng
oraz producenta wody w ramach kontroli wewnetrznej. Nadzér nad jakoscia wody do
spozycia przez ludzi prowadzony byl w oparciu o wymagania obowigzujacego
rozporzagdzenia. Stale punkty czerpalne sluzace do pobierania probek wody wyznaczone 1
umiejscowione sa w odpowiedniej lokalizacji, aby odzwierciedlaly jako$é wody w danej
strefie  zaopatrzenia. Monitoring jakosci sanitarnej wody prowadzony byt wedtug
harmonogramu uzgodnionego z producentem wody. Pobierane probki wody do badan przez
Powiatowq Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng jak i producenta wody byly réwnomiernie
rozlozone w czasie.

Nadzorem sanitarnym w 2017 r. objety byl 1 wodociag, ktéry produkowal wode

przeznaczong do spozycia przez ludzi dla gminy.



Wodociagi zaopatrujace ludno$¢ miasta i gminy w wode do spozycia przez ludzi

Lp. | Producent wody Eksploatowany Produkcja | Liczba Kwestionowane Jakos¢ wody na
fmazwa, adres/ wodociag, wody zaopatryw | parametry — ilo$¢ dni | koniec 2016 1. —
miejscowos¢, gmina [m*/d] - anej przekroczen w roku * | kwestionowany
ludnosci parametr **
[tys.]
1 Urzad Gminy Zamoscie 10464 6,806 przydatna do
w Strzelcach Wielkich | gm. Strzelce Wielkie B spozycia
98-337 Strzelce
Wielkie
ul. Czestochowska 6

Jako$¢ wody do spozycia
Jakos¢ wody podawanej przez zwodociagowany system zaopatrzenia w wod¢ do spozycia

w okresie calego roku nie budzita wigkszych zastrzezen 1 odpowiadala wymaganiom

obowiazujacego rozporzadzenia.

Wykonywane w ramach monitoringu mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania probek
wody do spozycia w roku 2017 potwierdzaly wlasciwa jej jako$¢ i odpowiadaly

obowiazujacym wymaganiom rozporzadzenia.

Postepowanie administracyjne i dzialania naprawcze

W 2017 roku nie prowadzono zadnego postgpowania administracyjnego 1 dzialan

naprawczych, gdyz jakos¢ wody nie budzita zastrzezen.
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