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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBK|:
ocENA STANU PRÓBKI:
PUNKT PoBoRU PRÓBK|;

PRIBKOBIORCA:

eOO
LHS.905'| .2.rJJ .2016

sPRAWozDANlE z BADAŃ

403/oBŚ/sP/16
NUMER PRlBKl NADANY PRzEz PRÓBKoBloRcĘ:
NAZWA l ADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Góze Sp. z o.o.,

Kostomłoty Drugie, ul. Ks. J. Pzyłęckiego 1/2

Zlecenie Nr 1HS.9052. 199 .2016
woda do spożycia
bezzaslrzeżeri

Kielce, dnĺa:

z dnĺa: 16.03.2016

wydane pzez Śľwls;
PoBlERANlE PRÓaEK wg; PN-lso 5667-5:2003; PN-EN lSo 19458:2007
DATA IGODZINA POBORU PRIBK:
DATA lGoDZ|NA PRZYJĘC|A PRÓBK| Do BADAŃ:

wodociąg Ćmińsk Bobza, Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 61, Szkoła Podstawowa

PzedstawicielZGK Miedziana Góra (B. Witecka, upoważnienie nĺ 1t2011,

12.04.2016 godz. 9.30
'12.04.2016 godz.9.50

DATA RoZPocZĘclA BADANl Ą / DATA zAKoŇcZENlA BADANIA: 12.04.2016 I 13.04.2016

Badane wskaźniki i parametry Jednostke Kod Znak Wynik
DopuszcŹalne

Žakresy ldenffikacja metody

_icŻba bakterii grupy coli (Ą ĺtk/100ml 0í ía =0 0 PN -EN ISO 9308-1''2014-12

Liczba Escherichia coli (A) jtU100ml 0'l5a =0 0 PN -EN ISO 930A-1:2014-12

BaMa (A) mg PUdmo 051 b <2 (3) )N-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

vlętność (Ą NTU 052a = 0,24 1(3) rN-EN ISO 7027i2003 p.6.3

)H (A)
'steŹenie ĺonów wodoru) 054a = 7,4 6,5-9,5 )N-EN tSO 10523-.2012
)ŻewodnoŚć elektryczna właŚciwa
v 25'C (A) pS/cm 0S7a = 327 2500 PN-EN 27888:1 999

rFN (smak) (Ą stopień
rozcieńczenia

059a <'t (3) PN_EN 'ĺ622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
wYbór niewvmuszonv

roN (zapach) (Ą stopień
rozcieńczenia 06ía <1 - (3)

)N-EN 
1 622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,

Mybór niewymuszony

Ąmonowy jon (Ą mg NHa /dm3 í81 b < 0,07 0.50 PN-C-04576-4:1 994 p.6a

Strona 1 z 2 zďącznik ía do Po'02 obowiązuje od dnia o1.o1'2o15r



Nr sprawozdania: LHs.eos1.2.399 .2016 Kielce, dnia:
ĺ
ľ4 2016

jtk - jednostki twozące kolonie
(1} 

- w prąpadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
(r) - dopuszczalne zakresy Wartości wg rozp. Ministra zdrowia z dnia í 3 listopada 2o't 5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pzez ludzi

(Dz.U. z 201 5r., poz.1 989)
(3) - akceptowalna(y) przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wynik podany po znaku ,'<,'dla parametrów ÍizycznGchemicznych oznacza wynik poniżej granicy oznaczenia ilościowego metody, dla smaku izapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował: Zatwierdził:

ośwĺadcza się, Że:
'ĺ. Wyniki badania odnoszą się Wyłącznie do dostarczonej próbki'

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane ĺnaczej, jak tylko w całości.

3' Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie w pŻypadku próbki pobranej pŻez Klienta. lnfoÍmacje dotyczące sposobu pobieĺania,

opisu miejsca pobierania, itp. są infofmacjami pozyskanymi od Klĺenta.

4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji w terminĺe 14 dni od daty otrzymania sprawozdanĺa z badań

5. NiniejszesprawozdaniezostałospoÍządzoneW2egzemplaŻach,zczego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostajewLaboratoÍium.

t8
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